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                  Kontrollperiode in Jahren:  

     Anlage 1 3 5 10 20 
Wohnbauten      
Wohnhäuser mit zugehörigen Nebenräumen     K 
Installationen Nullung Schema III   K   
Bauten mit Personenansammlung      
Kino, Theater, Dancing, Alters- und 
Kinderheime 

  K   

Schulhäuser und Hochschulen   K   
Kindergärten   K   
Warenhäuser, Baumärkte ≥ 1200m2   K   
Läden, Kioske    K  
Restaurant und Hotel   K   
Bar und Kleinrestaurant   K   
Museen, Kirchen    K  
Hallen- und Freibäder   K   
Landwirtschaft      
Wohngebäude     K 
Stall und Scheune    K  
Industrie und Gewerberäume      
Werkstätten    K  
Lagerräume    K  
Büro, Banken, Versicherungen    K  
Messehallen   K   
Autoreparaturwerkstätten   K K  
Betriebsräume, Industrie und Grossgewerbe   K   
Feuergefährdete gewerbliche Räume    K  
Nasse, gewerblich genutzte Räume    K  
Korrosive Räume   K   
HS Anlagen aus Niederspannung gespiesen    A  
Baustellen      
Baustromverteiler K     
Märkte / Ausstellungen K     
Eingeschränkte Bewilligungen      
Betriebselektrikerbewilligung A     
Installation an besonderen Anlagen   A   
Anschlussbewilligung   A   
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                  Kontrollperiode in Jahren:  

 1 3 5 10 20 
Ex Zonen      
Gas Ex Zone 0 + 1  A    
Gas Ex Zone 2   K   
Staub Ex Zone 20 + 21  A    
Staub Ex Zone 22   K   
Sprengstoff und Pyrotechnische Räume mit 
Fabrikation und Lagerung 

A     

Gastankstellen   K   
Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten 
gemäss Zonen der SUVA 

 K    

Medizinisch genutzte Bereiche      
Gruppe 0    K K  
Gruppe 1    A   
Gruppe 2 A     
Wintersportanlagen      
Skilifte oberirdisch   K K  
Skilifte unterirdisch   K K  
Beschneiungsanlagen   K   
GSM Antennen      
Antennen ab NS gespiesen    K  
Antennen ab HS gespiesen   E   
Elektrizitätswerke und Netze      
Wasserkraftwerke    K  
Unterwerke    K  
Staumauern   K   
Kernkraftwerke   K   
Trafostationen   NE   
Inselnetze mit eigener Energieerzeugung    K  
Photovoltaik Kontrolle gemäss Gebäudeart  K  K K K 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 3 von 3 
 

 Koltech Elektroberatungen GmbH | 
 Schärlibachstrasse 10 | CH-8374 Dussnang | Tel. +41 71 970 00 70 | www.elektroberatungen.ch | elektro@koltech.ch 

 

 

          Kontrollperiode in Jahren:  

 1 3 5 10 20 
Abwasser und Trinkanlagen      
Kläranlagen  A K   
Abwasserpumpwerke   K   
Pumpstationen, Reservoir  A  K  
Schiffe   K   
Campingplätze und Bootsanlegestellen A  K   
Gewerbliche Personen- Warentransportschiffe   K A  
Sport- und Vergnügungsboote    K  
Bahnen  A    
Aussen-Gleisanlagen, Tunnel   A   
Werkstätten und Waschanlagen  A A   
Alle übrigen Anlagen   K A  
Bundesanlagen und militärische Anlagen A     
Rohrleitungsanlagen unter Bundesaufsicht A  K   
Tankanlagen A     
Klassifizierte unterirdische Munitionslager A A    
Klassifizierte unterirdische Tanklager A  K   
Klassifizierte Bauten und Anlagen  A A   
Zeughäuser   K K  
Zivilschutzanlagen mit EEA oder NEMP Schutz A   A  
Zivilschutzanlagen   K K  
Untertagebauten und Tunnel  K K   
Bergwerke A     
Ladestationen Elektromobilität im öffentlichen 
Raum  

  K K  

 

 

K = Kontrolle durch die Koltech Elektroberatungen GmbH 

A = Kontrolle durch akkreditiertes Unternehmen 

E = Kontrolle durch ESTI 

NE = Kontrolle durch Netzelektriker 

 

 


